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Artikel ini menyajikan efek penambahan komposisi CO2 dalam sistem 

refrigerasi kompresi uap yang menggunakan refrigerant Musicool 134. 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui karakteristik katup ekspansi (TEV) 

dengan variabel komposisi CO2 dari 0%, 1,5%, 3% dan 5% pada kecepatan 

putar kompresor 1000 dan 1500 rpm, penambahan beban pendinginan serta 

penggunaan IHE. Pengukuran dilakukan dengan mencatat nilai tekanan dan 

temperatur masuk serta keluar katup ekspansi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penambahan komposisi CO2 meningkatkan tekanan 

masuk dan menurunkan tekanan keluar katup ekspansi.  
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1. Pendahuluan  

Isu global warming potential (GWP) dan ozone 

depleting potential (ODP) menjadi perhatian yang 

sangat serius dalam perkembangan teknologi Air 

Conditioning (AC) khususnya perkembangan 

teknologi refrigerant [1]–[4]. Melihat masyarakat 

sangat peduli dengan kondisi lingkungan, maka 

perkembangan penggunaan refrigerant kembali 

seperti pada periode 1830 sampai 1930 yaitu 

dengan menggunakan refrigerant natural seperti 

hydrocarbon (HC), CO2, N2 dan lain-lain [5].  

Refrigerant natural menjadi pilihan sebagai 

alternatif pengganti refrigerant CFCs maupun 

HFCs. Beberapa refrigerant komersial yang 

digunakan dalam beberapa dekade terakhir dan 

efeknya pada lingkungan disajikan pada Tabel 1. 

Hidrokarbon (HC) menjadi alternatif 

pengganti refrigerant CFCs dan HFCs merupakan 

refrigerant yang telah lama diujicobakan dan 

dewasa ini banyak diterapkan dalam bebagai 

bidang air conditioning system. Propane (R-290) 

dan butane (R-600) serta campuran keduanya 

merupakan hidrokarbon yang memiliki sifat 

sangat baik sebagai refrigerant, baik itu sifat 

thermis, kimiawi, maupun fisik [6]. Studi tentang 

penggunaan Campuran R-290/R-600 dengan 

berbagai komposisi telah menunjukkan kinerja 

yang setara dengan R-134a [7], [8]. Penelitian lain 

juga telah dilakukan dengan refrigerant R-290/ R-

600 pada pencampuran rasio 40%/60% untuk 

menggantikan R-12 [1]. 

Sementara itu, campuran propana dan 

butana (LPG) juga diteliti pada sistem AC mobil 

hibrida menggunakan sistem setengah siklus, 

baik melalui simulasi maupun eksperimental [9]–

[12], bahkan juga telah diaplikasikan pada katup 

ekspansi dari material PTFE [13].  
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Tabel 1. Properti beberapa refrigerant [2], [14]

Sementara itu di Indonesia, refrigerant 

hydrocarbon (HC) yang sudah dikomersialkan 

adalah produk Pertamina dengan nama Musicool. 

Musicool juga sudah mengikuti prosedur 

keamanan dan keselamatan pada British 

Standard/BS 4434, AS/NZS-1677, SNI 06-6500-

2000, SNI 06- 6511-2000, dan SNI 06-6512-2000. 

Penelitian menggunakan refrigerant Musicool 

dengan memvariasi jumlah aliran massa 

refrigerant yang masuk ke evaporator dengan 

mengatur luas penampang  katup ekspansi [15].  

Untuk meningkatkan performa, sebuah studi 

meninjau karekteristik sistem AC dengan variasi 

putaran blower sebagai beban pendinginan dan 

variasi komposisi refrigerant CO2 pada Musicool 

134 (0% CO2, 1,5% CO2 dan 3% CO2). Pada 

konfigurasi tersebut, dilakukan pengukuran 

temperatur dan tekanan refrigerant. Hasilnya 

menunjukkan bahwa refrigerant Musicool 134 

yang dicampur dengan CO2 memberikan kinerja 

yang menjanjikan sebagai pengganti R-134a [2].    

 Refrigerant HC walaupun tidak mempunyai 

efek pada peningkatan ODP dan GWP, namun 

mempunyai kelemahan. Kelemahan tersebut  

yaitu nilai mampu bakar (flammable) yang cukup 

tinggi dibandingkan refrigerant yang lain. 

Penambahan gas inert seperti nitrogen (N2) dan 

karbondioksida (CO2), dapat berfungsi sebagai 

inhibitor dalam reaksi pembakaran sehingga 

dapat menurunkan sifat mampu bakar refrigerant 

HC [16]. Hal lain yang dilakukan adalah 

mengkondisikan desain dan peralatan yang akan 

mengurangi resiko terjadinya pembakaran akibat 

digunakannya HC dalam system AC [17]. Untuk 

itu, makalah ini menyajikan efek perubahan 

konsentrasi Musicool 134-CO2  terhadap performa 

katup ekspansi pada sistem AC kendaraan. 

 

2. Metode  

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan 

efek perubahan konsentrasi Musicool 134 dengan 

CO2 pada sistem refrigerasi kompresi uap. 

Lingkup penelitian ini memfokuskan pada 

karakteristik perubahan properties yang masuk 

dan keluar katup ekspansi, sehingga dapat 

diketahui performa dari katup ekspansi tersebut. 

Variabel penelitian berupa komposisi refrigerant 

Musicool 134 terhadap CO2 dan kecepatan putar 

kompresor serta penggunaan internal heat 

exchanger (IHE). Tujuan penggunaan variabel 

kecepatan putar kompresor adalah untuk 

menyesuaikan kondisi operasional mobil yang 

bekerja pada putaran mesin yang berubah-ubah, 

sehingga diperlukan variabel tersebut untuk 

mengetahui performa sistem dengan kondisi 

tersebut, sedangkan penggunaan IHE adalah 

untuk mendapatkan performa sistem yang lebih 

baik dengan mendinginkan refrigerant keluar 

kondensor agar berada pada kondisi sub-cooling. 
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Variabel pendinginan dilakukan dengan 

menambah pemanas sebesar 600 watt di depan 

blower seperti ditunjukkan pada Gambar 1.  

Penambahan pemanas tersebut bertujuan untuk 

mensimulasi bahwa beban pendinginan di kabin 

tersebut juga mengalami perubahan tergantung 

dari jumlah penumpangnya. 

Pada konfigurasi tersebut dilakukan 

pengukuran temperatur dan tekanan pada masuk 

dan keluar katup ekspansi. Variabel penelitian 

terdiri dari konsentrasi CO2 terhadap Musicool, 

kecepatan putar kompresor, beban pendinginan 

dan penggunaan IHE. Peralatan yang digunakan 

dan spesifikasinya dsajikan pada Tabel 2.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Set up peralatan dan madia uji 

 
Tabel 2. Spesifikasi Media dan Alat Ukur 

Media dan alat 

ukur penelitian 

Spesifikasi Media dan alat 

ukur penelitian 

Spesifikasi 

Kompresor Type SD505 - SD 505 - 

Universal Model Sanden, 

jenis torak 

Katup ekspansi Jenis TEV (thermo 

exspansion valve) 

Evaporator  Evaporator Unit A3 

Toyota Kijang, Merk ; 

DENSO ASLI 

Thermocople Jenis RTD PT-100, range 

pengukuran  -200OC 

sampai +1300OC 

Kondensor  Spectra premium 7-3782 

untuk mazda 

Pressure gauge High & low pressure 

gauge untuk R134A 

refrigerant 

Pengujian dilakukan dengan variasi 

konsentrasi berat CO2 dalam Musicool 134 

terhadap berat total refrigerant dalam sistem, pada 

level 0% wt, 1,5 % wt, 3 % wt dan 5 % wt (dimana 

wt adalah weight total), setiap level konsentrasi 

CO2 dilakukan variasi pada putaran kompresor 

1000 rpm dan 1500 rpm, kemudian dilakukan 

variasi beban evaporator dan penggunaan internal 

heat exchanger. Data yang diambil dalam 

pengujian ini adalah temperatur dan tekanan 

refrigerant, kemudian dianalisa untuk 

mengetahui karakteristik performa katup 

ekspansi jenis thermo exspansion valve (TEV). 
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3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Karakteristik Tekanan terhadap Komposisi MC134-CO2 

 
Gambar 2. Karakteristik Tekanan VS Komposisi MC134-CO2, (A) tanpa beban pendinginan dan tanpa IHE, (B) 

dengan beban pendinginan dan tanpa IHE, (C) tanpa beban pendinginan dan dengan IHE, (D) dengan beban 

pendinginan dan dengan IHE 

Pada Gambar 2, terlihat bahwa setiap 

penambahan konsentrasi CO2 akan meningkatkan 

tekanan masuk TEV untuk semua variabel 

penelitian. Hal tersebut karena sifat dari CO2 

memiliki nilai kapasitas volumetrik yang sangat 

besar sehingga ketika penambahan CO2 akan 

membutuhkan volum yang lebih besar supaya 

tekanan tetap, akan tetapi dengan volume tetap 

maka yang akan berubah meningkat adalah 

tekanannya,  seperti pada Appendix 1. Hal lain 

yang dapat dilihat dari Gambar 2, yaitu tekanan 

keluar TEV menjadi lebih kecil untuk semua 

variabel penelitian. Seperti penelitian sebelumnya 

mengatakan bahwa penggunaan CO2 pada 

peralatan sistem air conditioning dengan 

refrigerant R-134a akan mengakibatkan kinerja 

yang kurang baik, sebab refrigerant CO2 bekerja 

untuk operasi tekanan tinggi[18].  

Karakteristik tekanan masuk katup ekspansi 

terjadi kenaikan untuk setiap kenaikan kecepatan 

putar kompresor, akan tetapi terjadi sedikit 

penurunan tekanan pada saat keluar katup 

ekspansi. Dengan kecepatan putar kompresor 

meningkat maka akan terjadi aliran refrigerant 

meningkat, sehingga mengakibatkan tekanan saat 

masuk katup ekspansi meningkat akibat 

penumpukan refrigerant.  Selain itu di sisi hisap 

kompresor terjadi kevakuman sehingga sisi 

keluar katup ekspansi tekanan sedikit turun. 

 Penambahan komposisi CO2 dalam system 

akan meningkatkan tekanan discharge kompresor 

yang akan mempengaruhi tekanan masuk katup 

ekspansi, hal ini juga dapat dilihat dari penelitian 

sebelumnya, sebagaimana ditunjukkan dalam 

Gambar 3. 
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Gambar 3. Pengaruh massa CO2 terhadap performa 

kompresor [19] 

Penambahan beban pendinginan juga 

membuat kenaikan tekanan masuk katup 

ekspansi pada putaran kompresor yang sama, hal 

tersebut karena dengan meningkatnya beban 

pendinginan maka temperatur refrigerant masuk 

kompresor juga meningkat sehingga tekanan 

discharge kompresor juga meningkat. Sedangkan 

untuk penggunaan internal heat exchanger (IHE) 

juga mempengaruhi tekanan masuk katup 

ekspansi lebih kecil.  

3.2. Karakteristik Temperatur terhadap Komposisi MC134-CO2 

 
Gambar 4. Karakteristik Temperatur VS Komposisi MC134-CO2 pada putaran 1000 rpm,  (A) dengan beban 

pendinginan dan tanpa IHE, (B) tanpa beban pendinginan dan tanpa IHE, (C) tanpa beban pendinginan dan 

dengan IHE, (D) dengan beban pendinginan dan dengan IHE 

 

Gambar 4 merupakan hasil pengujian 

pengaruh penambahan CO2, penambahan beban 

pendinginan dan penggunaan IHE untuk 

kecepatan putar kompresor 1000 rpm, 

memperlihatkan bahwa penambahan konsentrasi 

CO2 akan menurunkan temperatur masuk 

maupun keluar katup ekspansi. Hal ini 

dimungkinkan karena karakteristik CO2 

mempunyai tegangan permukaan yang lebih kecil 

sehingga akan memberikan koefisien 

perpindahan panas yang lebih baik pada proses 

evaporasi seperti Gambar 5.  

Hal lain juga dengan penambahan beban 

pendinginan temperatur masuk maupun keluar 

katup ekspansi akan naik. Ini dikarenakan dengan 

beban naik maka tekanan kerja akan naik 

sehingga temperature keluar kompresor juag 

akan naik. Sedangkan penggunaan internal heat 
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exchanger (IHE) akan menurunkan temperature 

masuk maupun keluar katup ekspansi. Dengan 

penggunakan IHE tersebut maka temperatur 

keluar kondensor akan didinginkan sehingga 

temperatur masuk dan keluar TEV akan turun.  

Sementara itu, penambahan beban 

pendinginan dan penggunaan IHE untuk 

kecepatan putar kompresor 1500 rpm disajikan 

pada Gambar 6. 

 
Gambar 5. Surface tension dari refrigerant [18]  

 

Gambar 6. Karakteristik Temperatur VS Komposisi MC134-CO2 pada putaran 1500 rpm,  (A) dengan beban 

pendinginan dan tanpa IHE, (B) tanpa beban pendinginan dan tanpa IHE, (C) tanpa beban pendinginan dan 

dengan IHE, (D) dengan beban pendinginan dan dengan IHE 

 

Dari Gambar 6, penambahan konsentrasi 

CO2 akan menurunkan temperatur masuk 

maupun keluar katup ekspansi, akan tetapi 

temperatur masuk TEV lebih besar dibandingkan 

pada 1000 rpm, serta temperatur keluar TEV juga 

lebig rendah dibanding pada 1000 rpm. Hal 

senada juga dengan penambahan beban 

pendinginan temperatur masuk maupun keluar 

katup ekspansi akan naik. Sedangkan 

penggunaan internal heat exchanger (IHE) akan 

menurunkan temperature masuk maupun keluar 

katup ekspansi.  

 

4. Kesimpulan 

Hasil studi ini memberikan kesimpulan 

sebagai berikut : 

a) Tekanan masuk katup ekspansi meningkat 

dengan bertambahnya konsentrasi CO2, 

naiknya kecepatan putar kompresor, dan 

penambahan beban pendinginan. 
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b) Sedangkan untuk penggunaan internal heat 

exchanger (IHE) akan menurunkan tekanan 

masuk katup ekspansi.  

c) Penambahan konsentrasi CO2, dan 

penambahan beban pendinginan akan 

menurunkan temperature masuk maupun 

keluar katup ekspansi.  

d) Sedangkan penggunaan internal heat exchanger 

(IHE) akan menurunkan temperature masuk 

maupun keluar katup ekspansi. 
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